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poziom dachu budynku radiologii

-
3x (5x YKXS 1x240) — zasil. RG1 (ze stacji)

3x (5x YKXS 1x240) — zasil. RG2 (ze stacji)

2x_(5x YKXS 1x150) — zasil. RGR (z agregatu)

YKSY 5x1,5 — sterownie agregatu (start po

zaniku zasilania na szynach rozdz. RGR)

POZIOM PARTERU

ziom parteru

POZIOM PIWNIC
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